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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR 
EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO DE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO Y 
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MECANISMOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA 
LEGIONELLA EN LOS SISTEMAS DE RIEGO A PRESIÓN EN LAS ZONAS VERDES 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CUENCA.  
 
 
Cláusula 1. Objeto del contrato. 
 
Constituye el objeto del contrato dotar al sistema de riego de zonas verdes de la ciudad 
de Cuenca de los elementos necesarios para que se puedan realizar los tratamientos 
precisos en aquellas zonas que den positivo en el control de calidad después de una 
toma de muestras, así como, realizar la limpieza y desinfección anual de aspersores y 
difusores, de forma que se cumpla con el R.D. 865/2003 por el que se establecen los 
criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.  
 
 
Cláusula 2.- Actuaciones a realizar.  
 
Se realizarán dos tipos de actuaciones. Una relativa a la forma de inyección sobre la 
tubería de alimentación. Otra sobre la arqueta que contiene los mecanismos, 
automatismos y llaves de paso. 
 
Mecanismo TIPO 1. Consistirá en la instalación de un collarín con diámetro adecuado a 
la tubería de alimentación. Sobre el collarín se colocará un machón de 3/8 a ½”, sobre 
el machón una llave de corte inoxidable de ½” y un tapón metálico. 
 
Mecanismo TIPO 2. Sobre una T o codo 90, de metal o PVC, se realizará un taladro al 
que se le hará rosca para la instalación de un machón de 3/8 a ½”, sobre el machón 
una llave de corte inoxidable de ½” y un tapón metálico. 
 
Arqueta: 

• Arqueta Tipo 0: sin actuación. No es necesaria. 
• Arqueta Tipo 1: Demoler base de hormigón dentro de arqueta. 
• Arqueta Tipo 2: Instalación de arqueta polipropileno 63x48x30, 5 cm 

 
En algunos casos concretos es necesario incorporar algunas piezas más que se 
describirán para cada una de las unidades de gestión. La memoria técnica incluye un 
epígrafe denominado “Descripción de actuaciones por unidades de gestión”. El anexo I 
de este pliego incluye una tabla resumen de las actuaciones.  
 
 
Cláusula 3. Duración del contrato.  
 
El plazo de duración del contrato se ha establecido hasta el 31 de diciembre de 2021. 
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Cláusula 4. Valor estimado y presupuesto de licitación. 
 
El presupuesto base de licitación será de CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO 
OCHENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (48.186,99 €), 
I.V.A. incluido del 21%. Siendo su valor estimado el fijado en la cantidad de 39.823,96 
euros I.V.A. excluido. Que se considera adecuado a los precios de mercado. 
 
 
Cláusula 5. Revisión de precios. 
 
No procede. 
 
 
Cláusula 6. Características de los materiales. 
 
1.- PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES.  
 
Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en el presente 
documento, reunirán las condiciones de calidad exigibles en la buena práctica de la 
construcción, siendo siempre iguales o superiores a las exigidas en el correspondiente 
artículo, de tal forma que la aceptación por parte de la Dirección Facultativa de una 
marca, fábrica o lugar de extracción no exime al Contratista del cumplimiento de dichas 
prescripciones. Siempre que se garantice lo anterior, así como cada una de las 
condiciones que se prescriban expresamente para cada material en los apartados 
correspondientes de este documento, queda a total iniciativa del Contratista la elección 
del punto de origen de los materiales, pudiendo ser rechazados en cualquier momento 
en caso de que se encuentren defectos de calidad o uniformidad. 
 
2.- VÁLVULAS.  
 
Las válvulas de corte de esfera o bola son de diseño sencillo, se abren mediante el giro 
del eje unido a la esfera o bola de tal forma que permite el paso del fluido cuando está 
alineada la perforación con la entrada y salida de la válvula. Se utilizarán hasta un 
diámetro de tubería de 63 mm.  
 

• Cuerpo y bola en material termoplástico (PVC) hasta un diámetro de tubería de 
63 mm. Desmontaje fácil de la válvula, con presión de trabajo máxima de 16 bar, 
con conexión Macho/Hembra de ½” a 2” y tuerca loca de ¾” a 2”. 
 

• Cuerpo de acero al carbón, acero inoxidable y bronce en manilla y bola o esfera 
de acero al carbón, asientos de teflón. Se utilizará para tubería de diámetro 90 
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mm y para las válvulas de corte que se incluyen en los mecanismos tipo 1 y 2, 
válvula de ½”. 
 

3.- COLLARINES. 
 

• Collarín de fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400-15), con protección 
anticorrosiva de epoxy en polvo. Junta, de EPDM, tornillos de acero inoxidable 
A2, 4 tornillos.  Diseño con paso total que aporta un mayor caudal a la conexión. 
Ambas mitades del collarín están provistas de una junta de goma que está en 
contacto con todo el diámetro exterior de las tuberías de plástico. La mitad 
superior incorpora dos juntas tóricas concéntricas alrededor de la salida roscada 
que garantizan una total estanquidad. Collarín con salida roscada para realizar 
conexiones con PN máxima de 16 bar, para diámetros exteriores de tubería de 
50, 63, 90 y 110 mm. Deberán cumplir con norma UNE 53-131-90 (PE) y UNE-
EN 1452-2 (PVC). 

 
• Collarín de polipropileno para toma en tubería de 40 mm y 32 mm de diámetro 

exterior, con salida 1/2", con refuerzo para tuberías de PVC y Polietileno, juntas 
de caucho sintético. 2 tornillos en acero. Dimensionalmente de acuerdo con las 
normas, para PVC -U: INEN 1373, para PVC-O INEN-ISO 16422), para PEAD: 
INEN 1744. Su sistema de monturas superior e inferior se acopla por completo a 
la tubería plástica. El material de los collarines será homogéneo a través de su 
estructura y uniforme en color (negro), opacidad y densidad. Aspecto Superficial. 
El producto terminado, presenta superficies internas y externas lisas a simple 
vista y libres de grietas, fisuras, perforaciones o incrustaciones de material 
extraño. Pernos. Los pernos y tuercas son de acero inoxidable con cabeza 
hexagonal M8. Se suministran hasta 4 pernos por cada collarín. Anillo de 
Caucho. Tipo de Unión. La unión de los collarines es mediante el empleo de 
pernos, el sellado contra el tubo (empaque) es resistente a los ataques 
biológicos. Como refuerzo se utiliza un anillo protector de rosca de acero 
inoxidable para las derivaciones de 1/2”, 3/4” y 1”. Permite la instalación de 
tomas de incorporación. 

 
4.- ARQUETAS.  
 
Arqueta con cuerpo en polipropileno de color negro y tapa del mismo material en color 
verde, con cierre de tapa mediante tornillo, aperturas interiores ya realizadas para la 
instalación de tuberías. Dimensiones con longitud de 63 cm, anchura de 48 cm y altura 
de 30.5 cm.  
 
5.- ELECTROVÁLVULAS.  
 
Estará formada por carcasa, regulador de caudal, sistema de abertura manual directa, 
solenoide de impulsos y filtro autolimpiable. Configuración en línea o ángulo, con junta 
hermética entre el cuerpo y la tapa, piloto de caudal filtrado para evitar obstrucciones, 
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cierre lento para evitar el golpe de ariete, debe aceptar solenoide de impulsos, purgado 
interno mediante manejo del solenoide, ajuste del regulador de presión sin encender la 
válvula. Garantía de tres años. Para tuberías de 32, 40, 50 y 63. Presión: 1,04 a 10,4 
bares, caudal: 0,45 a 34,05 m3/hora y solenoide de impulsos. 
 
6.- PROGRAMADORES AUTÓNOMOS.  
 
Caja impermeable con clasificación IP-68, garantía de funcionamiento bajo el agua. Las 
cajas deberán poder centralizarse. 
Funcionamiento con pila de 9V tipo 6AM6 o 6LR61, con compartimento estanco. 
Función test para comprobar el funcionamiento del sistema. Presión de funcionamiento 
hasta 10 bares. 
Conector por infrarrojos encapsulado y mediante bluetooth desde Smartphone para un 
número ilimitado de módulos de control. 
Programación intuitiva desde aplicación de Smartphone, módulo de riego manual 
completo, indicador de batería baja, la programación básica incluye tres programas A, B 
y C. cada uno con 8 horas de inicio al día. El tiempo de riego puede variar de 1 minuto 
a 12 horas en incrementos de 1 minuto. El funcionamiento independiente de las 
estaciones permitirá establecer horas de inicio secuenciales. Dispondrá de ajustes de 
programa y de temporada de 0 a 300%. Tendrá cinco modos de ciclo de día de riego, 
retraso por lluvia de 1 a 14 días, no se perderán los programas de riego tras la 
sustitución de las baterías. Funcionamiento con pila alcalina tipo 6AM6 o 6LR61. 
Tendrá clasificación IP68 será 100% impermeable y podrá ser completamente 
sumergible. Tendrá homologación CE. 
 
 
Cláusula 7. Calidad de los materiales. Controles previos de aprobación. 
 
Todos los materiales a suministrar serán de primera calidad y marca reconocida 
debiendo cumplir con las normas UNE o certificado AENOR que correspondan. No se 
podrá suministrar ningún material que no sea aceptado previamente por la 
administración. 
 
El adjudicatario deberá aportar, en el caso que la Administración se lo solicite, copia de 
los certificados de fabricación y calidad, declaraciones de conformidad donde figuren 
los resultados de los ensayos realizados durante el proceso de fabricación, señalando 
que cumplen con las normas UNE que corresponda a cada tipo de material.  
 
Todos los materiales y sus componentes estarán garantizados como mínimo un año 
contra todo defecto de fabricación o transporte, desde la fecha de entrega de cada 
suministro.  
 
Si el Ayuntamiento lo estima necesario podrá efectuar a los productos ofertados las 
pruebas oportunas para confirmar el cumplimiento de las prescripciones técnicas del 
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presente Pliego y/o de las reflejadas en la documentación técnica correspondiente, así 
como para evaluar su calidad y prestaciones.  
 
 
Cláusula 8. Garantía de los productos.  
 
El adjudicatario deberá ofertar el plazo de garantía contra todo defecto de fabricación 
de los productos a suministrar, que en ningún caso podrá ser inferior a DOS (2) años. 
Durante dicho período los defectos imputables a estos casos serán subsanados por el 
adjudicatario a su costa, en el plazo de CINCO (5) días a contar desde que le sea 
notificado. De no hacerlo en el citado plazo el Ayuntamiento procederá a efectuar la 
subsanación a costa de aquel, devolviéndole el material defectuoso. 
 
 
Cláusula 9. Identificación y marcado. 
 
Los detalles de los elementos de marcado deben estar impresos o marcados 
directamente sobre el accesorio o el tubo a intervalos máximos de 1 m de forma que 
sea legible después del almacenamiento, exposición a la intemperie e instalación con 
un tamaño de marcado que sea fácilmente legible sin aumento. La legibilidad se ha de 
mantener durante la vida de los productos. El marcado puede realizarse bien por 
impresión, proyección o conformado directamente en el tubo de forma que no pueda 
ser origen de grietas, fisuras u otros tipos de defectos. 
 
 
Cláusula 10. Organización del servicio. 
 
Como consecuencia de los trabajos a realizar los licitadores incluirán en su propuesta 
un estudio pormenorizado de los aspectos técnicos y de organización que consideren 
necesarios para dar satisfacción a las exigencias de este pliego, concretando en 
particular: 

 
• Organización detallada para todos los elementos personales y materiales 

aportados y origen. 
• Planificación operativa de los trabajos. 
• Gestión de personal y seguros sociales. 

 
Las empresas licitadoras propondrán el sistema más eficaz para llevar a cabo todos los 
servicios con los medios propuestos, señalando los criterios utilizados para elaborar en 
cada servicio el proyecto de organización. 
 
El órgano de contratación designará una persona física o jurídica, vinculada al ente 
contratante o ajeno a él como Responsable Técnico del Contrato, quien supervisará la 
ejecución del mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el 
contrato, y cursará al contratista las órdenes e instrucciones del órgano de contratación. 
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El seguimiento de los trabajos se realizará mediante las comunicaciones entre la 
empresa adjudicataria y el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, además de reuniones 
periódicas, con el objeto de solucionar los diferentes aspectos técnicos o problemas 
que pudieran plantearse en la ejecución de los mismos, sin perjuicio de las potestades 
que en todo caso corresponden a la Administración. 
 
En resumen, los licitadores formularán un proyecto de organización de los servicios 
objeto de este contrato, en el que se reflejen con detalle: los medios, fechas, horarios y 
zonas, etc., que se proponen para cumplir las necesidades del mismo. 
 
 
Cláusula 11. Personal. 
 
Las empresas licitadoras aportarán una propuesta detallada y justificada de las 
previsiones de medios personales que considere necesaria para cada una de las 
operaciones a realizar.  
 
El personal deberá tener los conocimientos técnicos, certificados y habilidades acordes 
con su categoría, tratamientos y funciones.   
 
El adjudicatario dispondrá del personal necesario para satisfacer adecuadamente las 
exigencias del contrato y abonará sus retribuciones, incentivo, pagas extraordinarias, 
seguros sociales, etc., los cuales satisfarán en todo caso lo dispuesto en la legislación 
vigente y los convenios locales y provinciales que los afecten. 
 
La empresa adjudicataria deberá cumplir, además de la legislación en materia de 
Contratos del Sector Público, la legislación en materia laboral que sea de aplicación. 
 
La empresa adjudicataria se compromete a tener debidamente dado de alta al personal 
en la Seguridad Social y cumplir todas las obligaciones legales contractuales respecto 
del mismo, siendo causa de resolución del contrato el estar al descubierto en las cuotas 
de la Seguridad Social. 
 
 
Cláusula 12. Vehículos, Maquinaria, Útiles y Herramientas. 
 
Los licitadores harán constar en su oferta, expresa y detalladamente, el material que 
precisan adscribir a los servicios, su número y características de cada tipo. 
 
Con carácter general, en lo referente a vehículos, maquinaria y medios auxiliares, 
desde el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca se exigirá: 
 

a) Un diagnóstico favorable por parte de la ITV, homologada por la dirección 
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general de Industria de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. 
Las tasas correspondientes serán por cuenta del adjudicatario. 

b) Homologación y marcado CE de la maquinaria y herramientas empleadas.  
c) Los dispositivos de seguridad o señalización homologados. 

 
De no resultar suficiente a juicio del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca el material que el 
contratista ofreció en su propuesta para la realización del servicio, lo comunicará 
razonadamente al contratista, el cual deberá proporcionar, a su riesgo y ventura, el 
preciso para su correcta prestación. 
 
 
Cláusula 13. Responsabilidad Técnica del Adjudicatario. 
 
La empresa adjudicataria estará obligada al cumplimiento del contrato con estricta 
sujeción al Pliego de Condiciones Técnicas, a las mejoras contenidas en su oferta en 
caso de existir, y a las órdenes que a través de cualquier medio (escrito, verbal o 
digital-email) procedan de la Dirección Facultativa. 
 
El adjudicatario intervendrá directamente, sin necesidad de autorización expresa del 
personal técnico del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, en aquellas operaciones de 
inspección y conservación que requieran las actuaciones especificadas en el Pliego, 
pues es su obligación la detección de los desperfectos o averías que se originen en las 
zonas objetos del contrato. 
 
El adjudicatario dispondrá de un sistema de autocontrol que permita la detección y 
corrección de cuantos defectos, trabajos mal realizados, faltas, roturas, superficies en 
mal estado, etc. ocurran de manera que se puedan detectar directamente por la 
empresa adjudicataria y sean corregidos a la máxima brevedad, siendo este hecho 
comunicado inmediatamente al Excmo. Ayuntamiento de Cuenca. 
 
La empresa adjudicataria estará obligada a abonar los gastos que se deriven de la 
obtención de autorizaciones, licencias, documentos o cualquier otro trámite relacionado 
con el servicio, así como abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, 
precios públicos y otras prestaciones patrimoniales de carácter público que resulten 
como consecuencia del contrato o su ejecución. 
 
La empresa adjudicataria adoptará las medidas preventivas necesarias para evitar 
accidentes y/o perjuicios de todo orden sobre personas y bienes. Los daños y perjuicios 
ocasionados en cualquiera de los elementos de los espacios verdes, edificios 
municipales y demás elementos de propiedad municipal, serán responsabilidad de la 
empresa adjudicataria cuando se deban a negligencia, culpa o incumplimiento del 
presente Pliego, así como por una inadecuada ejecución de las labores. 
 
La empresa adjudicataria deberá minimizar los impactos ambientales ocasionados 
sobre el medio ambiente en general, la atmósfera, el suelo, los recursos hídricos y 
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cualesquier otro bien natural que pudiera ser impactado durante la ejecución del 
servicio. 
 
Al inicio, la empresa adjudicataria reportará al personal técnico del Excmo. 
Ayuntamiento de Cuenca la programación de trabajos previstos. Los viernes se 
comunicará la programación de la semana siguiente, en el caso de ser necesarios 
cortes de tráfico, cortes de agua o molestias a los viandantes se deberá comunicar con 
una semana de antelación. Los lunes se comunicaran los trabajos efectivamente 
realizados la semana anterior. 
 
 
Cláusula 14. Responsabilidad económica del adjudicatario. 
 
14.1. Faltas: 
 
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de este Pliego, así como de la 
oferta adjudicataria, dará lugar a las sanciones que correspondan a cada caso, 
conforme a los siguientes criterios: 
 
14.1.1. Faltas leves. 
Tendrán la consideración de faltas leves: 
 

1. La imperfección no reiterada en la prestación del servicio, relativa tanto a la 
calidad de los trabajos, insuficiencia de medios, estado, conservación y 
mantenimiento de vehículos y material, ritmo de ejecución de los trabajos, 
retraso en la prestación del servicio, incumplimiento de órdenes emanadas de 
los técnicos del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, etc., siempre que no deriven 
daños graves y que suponga la imposición de tres apercibimientos al año. 
 

2. La falta de envío de la información o su retraso. 
 
14.1.2. Faltas graves. 
 
Tendrán la consideración de faltas graves las siguientes: 
 

• La prestación manifiestamente defectuosa o irregular de los servicios, no 
cumpliendo las condiciones establecidas y el retraso en la prestación de los 
mismos. 
 

• La reiteración en la comisión de faltas leves no comprendidas en los apartados 
anteriores y que a juicio y acreditada justificación de los técnicos responsables 
del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, merezcan tal condición por denuncias 
presentadas, en razón al incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
prestación de los servicios objeto del contrato. 
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• Anomalías en la recogida de residuos o en la realización de la limpieza. 
 

• La inobservancia de las prescripciones sanitarias o el incumplimiento de las 
órdenes sobre evitar situaciones insalubres, de peligrosidad o incomodidad, una 
vez apercibido formalmente el contratista y no haberlas éste cumplimentado. 
 

• El incumplimiento de las obligaciones laborales y de la Seguridad Social con el 
personal adscrito a los servicios, por cuenta del contratista. 
 

• No estar al corriente de las primas de seguro obligatorio de los vehículos que 
prestan el servicio. 
 

• Todas aquellas que, implicando un incumplimiento de las obligaciones 
establecidas para el contratista en el presente Pliego, no merezcan la calificación 
de muy graves y que, por su naturaleza, no deban ser comprendidas en las 
leves. 

 
14.1.3. Faltas muy graves. 
 
Tendrán la consideración de muy graves las siguientes infracciones: 
 

• No dar comienzo a la prestación de los servicios contratados dentro del plazo 
estipulado para ello en el contrato donde se formalice la adjudicación del 
contrato. 
 

• El incumplimiento o demora de las órdenes de trabajo dadas por los técnicos 
responsables del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca con el carácter de urgentes. 
 

• No prestación de los servicios contratados. 
 

• Fraude en la forma de prestación de los servicios. 
 

• Carencia de los elementos de protección y seguridad, necesarios y obligatorios, 
en los medios personales y/o materiales para la prestación de los servicios. 
 

• Verter en lugar no autorizado los productos y residuos de los distintos trabajos. 
 

• Reiteración de faltas graves en la conservación y mantenimiento de vehículos, 
maquinaria, materiales y demás elementos. 
 

• Ceder, subarrendar o traspasar parte del servicio contratado, bajo cualquier 
modalidad o título, sin la previa autorización del Excmo. Ayuntamiento de 
Cuenca. 
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14.2. Penalizaciones: 
 
Las faltas cometidas por el contratista se penalizarán por el Excmo. Ayuntamiento de 
Cuenca de la siguiente forma: 
 

1. Las faltas leves tendrán una penalización de cien a trescientos euros (de 100,00 
a 300,00 €). 
 

2. Las faltas graves tendrán una penalización de trescientos uno  a  mil euros (de 
301,00 a 1.000,00 €). 
 

3. Las faltas muy graves tendrán una penalización de mil  uno a tres mil euros (de 
1.001,00 a 3.000,00 €), pudiendo conllevar la pérdida de la fianza definitiva, con 
obligación del contratista de constituir una nueva por igual importe si no hay 
resolución del contrato, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que se 
determine de acuerdo con la normativa vigente. 

 
El importe de las penalizaciones impuestas se deducirá de la certificación final que se 
expida para el abono de los servicios realizados por el contratista. 
 
La presente valoración de las penalizaciones no elimina la posibilidad de resolución del 
contrato, conforme al procedimiento legalmente establecido y, en su caso, previa 
audiencia del interesado. 
 
En caso de no ejecución de un determinado servicio de los que compongan el objeto 
del contrato y sin perjuicio de las penalizaciones que le sean de aplicación, se efectuará 
una deducción de la certificación final, valorándola por los precios unitarios de las 
operaciones fijas, bien en su totalidad o en un porcentaje que dependerá de las labores 
no realizadas. 
 
A tales efectos, el adjudicatario se hace responsable ante el Excmo. Ayuntamiento de 
Cuenca de todas las faltas que pudieran ser cometidas por sus empleados, así como 
de las repercusiones a que dieran lugar. El adjudicatario, igualmente, se hará 
responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen en las zonas de actuación, 
sean o no de propiedad municipal, por culpa, negligencia o incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente Pliego. 
 
La valoración de estos daños o perjuicios será realizada por el personal técnico del 
Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, quedando obligado el adjudicatario a satisfacer la 
cuantía correspondiente al importe que resulte de la valoración de los daños o 
perjuicios producidos. 
 
 
Cláusula 15. Responsabilidad técnica del Ayuntamiento. 
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El personal técnico del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca velará y controlará en todo 
momento que la forma de prestación del servicio adjudicado se ajusta a las 
especificaciones del presente Pliego. 
 
La dirección e inspección técnica de los trabajos descritos en este Pliego de 
Condiciones se ejercerá por el personal técnico de dicho Ayuntamiento. 
 
Las correcciones o modificaciones en el servicio que se estimen oportunas por parte del 
personal técnico del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca deberán ser consideradas para 
su aplicación de forma inmediata por la empresa adjudicataria. Asimismo, se podrán 
transmitir órdenes e instrucciones de trabajo mediante carta o correo electrónico con 
acuse de recibo. 
 
El personal técnico del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca tramitará las autorizaciones y 
permisos que sean necesarios para el normal desarrollo del servicio, así como en 
situaciones excepcionales o de emergencia donde se encargará además de coordinar 
con los distintos Servicios Municipales implicados. 
 
La comprobación de las calidades de los bienes y el reconocimiento del material al 
tiempo de la entrega, se realizará por el funcionario designado al efecto por el 
Ayuntamiento. 
 
 
Cláusula 16. Otras condiciones. Relaciones del adjudicatario con el 
Ayuntamiento. 
 
Si en cualquier hora del día se presentara una situación que pudiera representar un 
peligro para personas, animales o cosas, motivada por cualquier causa, incluso 
meteorológica, el contratista adoptará las medidas pertinentes y necesarias para evitar 
daños y perjuicios y, según la gravedad e importancia de la situación, dará cuenta 
inmediata a la Policía Local, a los Servicios de Bomberos y a los demás servicios que 
puedan verse afectados, para que tomen las medidas que procedan. 
 
De todo lo actuado se dará por escrito cumplida información de lo acaecido al personal 
técnico del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca. 
 
El adjudicatario pondrá a disposición del servicio para la dirección técnica de los 
trabajos un Técnico competente, debidamente cualificado y con experiencia  
suficientemente  acreditada  en  el  sector que deberá estar presente en las 
operaciones de puesta en funcionamiento del riego, cuya designación será efectuada 
por el contratista y comunicada al Excmo. Ayuntamiento de Cuenca en el plazo máximo 
de 24 horas a partir de la formalización de dicho contrato. Así mismo, el contratista 
comunicará los posibles cambios de esta Dirección Técnica que se puedan producir y 
que serán a su vez comunicados de forma inmediata. 
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El adjudicatario comunicará, con suficiente antelación, a las empresas de Servicios y al 
Excmo. Ayuntamiento de Cuenca (Alumbrado Público, Semáforos, red de agua, y 
demás servicios), la realización de aquellos trabajos que puedan afectar las líneas, 
conducciones, instalaciones y demás elementos, debiéndose realizar los trabajos 
coordinadamente con los servicios afectados. 
 
Deberán tomarse las medidas necesarias, habida cuenta que para la realización de los 
trabajos se hará uso de la vía pública, teniendo especial cuidado de retirar rápidamente 
los residuos y productos resultantes de las distintas labores, poniendo especial cuidado 
en no obstaculizar el tráfico rodado o peatonal. 
 
Antes de realizar las labores que lo precisen, se procederá a señalizar, vallar y proteger 
la zona debidamente, incluso con señales luminosas si fuera preciso. 
 
El adjudicatario viene obligado a realizar todas las actuaciones previstas y necesarias 
para subsanar cualquier tipo de daño, desperfecto o deterioro, incluso de obra civil, que 
se haya podido producir, por cualquier causa imputable al incumplimiento de las 
obligaciones descritas en el presente Pliego. La totalidad de los gastos que ocasionen 
dichas actuaciones serán a cargo del contratista. El plazo máximo de reposición, será 
de 48 horas hábiles. 
 
Será obligación del adjudicatario atender con la debida diligencia cualquier 
requerimiento de información o de otro tipo que desde el Excmo. Ayuntamiento de 
Cuenca se le solicite. Estos requerimientos podrán ser de forma verbal, si la urgencia 
así lo requiere, o de forma escrita, bien mediante fax o correo electrónico. 
 
Cláusula 17. Condiciones especiales de ejecución.  
 
El artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, relativo a 
las “condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, 
medioambiental o de otro orden”, establece que “será obligatorio el establecimiento en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares de al menos una  condición especial 
de ejecución del contrato, incluyendo las penalidades por su incumplimiento o su 
consideración como obligación contractual esencial”. 
 
En consecuencia se exige que las empresas licitadoras cumplan con los siguientes 
requisitos:  
 

Plan de fomento de la integración social de personas con discapacidad, 
personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas 
asignadas a la ejecución del contrato y, en general, la inserción sociolaboral de 
personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social; que 
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deberá contemplar un 10% de personal necesario, en base a las previsiones 
para la ejecución del contrato. 

 
 
Cláusula 18: Seguridad e higiene del personal y riesgos laborales. 
 
La empresa adjudicataria se someterá a las normas dictadas en cada momento por las 
autoridades laborales competentes en esta materia y en particular en lo que se refiere 
a: 
 

• Cuidados y previsión sanitaria. 
• Señalización o cualquier otra medida a tomar para la protección del personal 

frente al tráfico rodado en las calles. 
 
Así, la empresa adjudicataria cumplirá las disposiciones de la Normativa General y 
Autonómica sobre riesgos laborales. De forma especial asumirá los compromisos 
siguientes: 
 
1. El adjudicatario deberá presentar en el plazo de diez días desde la adjudicación, un 
Plan de Prevención de Riesgos Laborales para las tareas que se describen en el 
Pliego, diferenciando los factores y niveles de riesgo, las medidas correctoras y 
preventivas para cada categoría.  
 
2. La empresa adjudicataria dispondrá de los equipos de protección colectiva y dotará a 
sus operarios de los equipos de protección individual, debidamente homologados, 
exigidos o recomendados para cada puesto de trabajo. 
 
 
Cláusula 19: Control de la prestación de los servicios.  
 
Desde el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca se vigilará y controlará la forma de 
prestación de los servicios adjudicados, en relación con las especificaciones de este 
Pliego.  
 
El personal que vaya a desempeñar el servicio de dirección e inspección será 
nombrado para tal fin. Se nombrará un Director del Servicio de Medio Ambiente (Unidad 
Técnica). Al director del servicio le serán facilitados cuantos medios y datos precise 
para el desarrollo de su trabajo con respecto a su funcionamiento. En el uso de sus 
competencias podrán realizar diariamente las revisiones del personal y material que 
estime oportunas y en cualquier momento y lugar. 
 
Las funciones del personal destinado a labores de inspección serán las siguientes: 
 
1. Controlar que las labores se efectúen oportunamente y en la forma correcta. 
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2. Controlar que se cumple, tanto lo estipulado en el Pliego como en los posibles 
compromisos posteriores del adjudicatario, en cuanto al número y calificación del 
personal. 
3. Determinar que los equipos, maquinaria y herramientas de que dispongan para la 
realización de las labores, satisfacen las condiciones exigidas en este Pliego. 
 
A la vista del resultado de estas inspecciones, se determinarán las correcciones o 
modificaciones que se estimen oportunas. Las decisiones serán cumplidas de forma 
inmediata, o en su caso, en el plazo que oportunamente se fije.  
 
El adjudicatario estará obligado, además de la información que estará disponible de 
manera continua, a elaborar una memoria final. La factura deberá reflejar los trabajos 
efectivamente prestados por el contratista. 
 
 
Cláusula 20. Solvencia económico-financiera y técnica exigible.  
 
Conforme a los artículos Art. 116.4 y 74-76 y 86-91 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, la solvencia de la empresa licitadora se acreditará por 
los siguientes medios: 
 
-Solvencia económico-financiera: 
 
a) Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al 
mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de 
constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas 
por importe igual o superior al de licitación. 
 
b) Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos 
profesionales por importe igual o superior a 100.000,00 €. 
 
c) Las Sociedades Mercantiles, además deberán aportar las cuentas anuales 
presentadas en el registro mercantil, así como una declaración donde se haga constar 
tanto el fondo de maniobra que deberá ser positivo, así como el coeficiente de 
solvencia superior a 1. 
 
-Solvencia técnica: 
 
a) Una relación de los principales servicios realizados de igual o similar naturaleza que 
los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos 
años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los 
mismos; cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de 
contratación, los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o 
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector 
público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido 
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por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario 
acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la 
realización de la prestación; en su caso estos certificados serán comunicados 
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente (en relación a este 
punto, para que la solvencia técnica se considere como adecuada, la empresa licitadora 
deberá acreditar en dicha declaración el haber tenido una facturación anual superior al 
precio base de licitación reflejado en el presente pliego en los tres últimos años; en el 
caso de que la empresa licitadora no haya cumplido los tres años de antigüedad desde 
su fundación, deberá acreditarlo y en tal caso estará exenta de cumplir con este punto). 
 
 
Cláusula 21. Criterios de valoración de ofertas. 
 
Toda la documentación inherente al proceso de licitación se presentará en soporte 
informático. 
 
El Excmo. Ayuntamiento de Cuenca adjudicará el presente contrato al licitador que en 
su conjunto haga la proposición más ventajosa, sin atender exclusivamente al precio de 
la misma. 
 
Criterios de adjudicación: 
 

CRITERIOS Puntuación 

Criterios valorables en cifras o porcentajes 75 

PRECIO: Oferta económica. 75 

Criterios no valorables en cifras o porcentajes 25 

Organización Técnica del Servicio 25 

PUNTUACIÓN TOTAL 100 

 
1.- CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES. PROPOSICIÓN 
ECONÓMICA: 75 puntos 
 
Se valorará el precio ofertado por los licitadores en función de la oferta más económica 
de las admitidas a la licitación. La  puntuación  otorgada  a  cada  proposición  
corresponderá  a  la  aplicación  de  la siguiente fórmula: 
 
Vi = 75 X  (Omin / Oi )

1/2 

Siendo: 
Vi = Puntuación obtenida por la oferta que se valora. 
Omin = Oferta mínima entre las admitidas a la licitación. 
Oi = Oferta que se valora. 
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En relación con los criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias 
se estará a lo que establece el artículo 85 del R.D.1098/2001, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Bajas temerarias: 
 
Antes  de  proceder  a  la  puntuación  de  las  ofertas  económicas,  se  seleccionarán 
aquellas que incluyen bajas temerarias, considerando como criterio para calificarlas 
como tales el que sean inferiores en un diez por ciento a la baja media de todas las 
ofertas. 
 
Las ofertas económicas seleccionadas por incluir bajas temerarias deberán ser 
justificadas por el contratista que las presenta en el plazo y forma indicados por el 
órgano de contratación. En caso de no presentarse dicha justificación o no ser ésta 
adecuada serán descartadas definitivamente del procedimiento de contratación. 
 
2.- CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES. 
 
2.1.- ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO: 25 puntos 
 
Se otorgará la máxima puntuación a la oferta que presente una organización técnica del 
servicio más acorde con la prestación a realizar y el resto se valorará de manera 
proporcional. Se exigirá una estructura organizativa justificada de los medios técnicos y 
operativos para que este apartado sea objeto de valoración. En cualquier caso el personal 
perteneciente a dicha organización técnica del servicio coincidirá con el personal adscrito 
al mismo. Se valorará de acuerdo con el siguiente baremo en función de la idoneidad. 

 
Óptimo      = 100% de la máxima puntuación. 
Notable      =  75% de la máxima puntuación. 
Suficiente  =  50% de la máxima puntuación. 
Insuficiente = 25% de la máxima puntuación. 
Deficiente   =   0% de la máxima puntuación. 
 

Criterio Puntuación 

Organización, cronograma de actuaciones y apoyo a la gestión. 10 

Organigrama. Estructura jerárquica. Constitución de los equipos de personal y su 
distribución por tareas/servicios.  

10 

Mecanización. Cantidad, características técnicas, de la maquinaria adscrita a cada 
equipo de trabajo, cuadrilla, sector. 

5 

TOTAL 25 

 
 
En caso de empate entre dos o más licitadores, en aplicación de lo establecido por en 
el artículo 147 de la Ley 9/2017, se dirimirá el mismo mediante la consideración de los  
factores considerados en el punto 2 de dicho artículo. 
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Cláusula 22. Forma de pago. 
 
El adjudicatario tendrá derecho al abono mensual de los servicios realizados, previa 
conformidad del responsable del contrato y aprobación de la factura por Junta de 
Gobierno Local. La presentación al cobro de la factura se realizará preferentemente a 
través del punto general de entradas de facturas electrónicas. 
 
El procedimiento será el siguiente: 
 
A partir de la formalización del contrato, la facturación del servicio se efectuará 
mensualmente, mediante presentación de factura electrónica, en el punto general de 
entradas de facturas electrónicas, y de la siguiente forma: 
 
Se emitirán facturas mensuales a las que se incorporarán la relación valorada de 
material instalado, debiendo estar firmada y conforme por el funcionario o empleado 
municipal que revisó la instalación del material, y un documento que desglose la 
siguiente información: fecha de la instalación, descripción del material, unidades 
suministradas e importe de las mismas de acuerdo a la oferta económica presentada 
por la empresa adjudicataria. 
 
Los responsables del servicio municipal con competencias en Parques y Jardines 
conformarán dichas facturas si el servicio ha sido satisfactorio. 
 
Cláusula 23. Derechos y obligaciones del adjudicatario. 
 
La empresa adjudicataria estará obligada a cumplir con los requisitos recogidos en el 
presente pliego, que en todo caso se entenderán comprendidos en su oferta, aunque 
ésta no los recoja explícitamente. 
 
La empresa adjudicataria deberá nombrar a un responsable de la ejecución del 
contrato, facilitando a los servicios técnicos municipales un teléfono y correo electrónico 
de comunicación. Para cualquier consulta o asusto relacionado con el contrato, los 
servicios técnicos municipales contactarán con dicha persona. 
 
Los gastos de desplazamiento serán de cuenta del adjudicatario, así como cualesquiera 
otros que deriven del presente contrato. 
 
El contratista será responsable de la calidad técnica de los productos instalados y de 
las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se 
deduzcan para el Ayuntamiento o para terceros de las omisiones, errores, métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato, debiendo 
indemnizar en tal caso a la Administración en expediente contradictorio tramitado al 
efecto. 
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El material se recibirá a plena satisfacción por parte del Ayuntamiento, de tal forma que 
si los materiales no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de 
vicios o defectos imputables al contratista, el Ayuntamiento podrá rechazar los 
materiales quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a 
la recuperación del precio satisfecho, debiendo ser sustituido el material defectuoso en 
un plazo de 5 días laborables. 
 
El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se 
formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada. 
 
Cláusula 24. Instalación de materiales distintos a los indicados en el anexo I. 
 
En caso de que el Ayuntamiento requiriese instalación de materiales no indicados en el 
Anexo I, el Ayuntamiento se dirigirá al adjudicatario y le solicitará el precio de 
instalación del mismo. Sobre dicho precio el adjudicatario deberá aplicarle el descuento 
ofertado. Una vez conocido dicho precio, los servicios técnicos municipales decidirán si 
se realiza la instalación o no tras valorar si el mismo es más ventajoso.  
 

Cuenca a la fecha de la firma electrónica. 
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CONCEPTO UDS 

Collarín de polipropileno para toma en tubería de 32 mm con salida 1/2", 
con refuerzo para tuberías de PVC y Polietileno, juntas de caucho 
sintético. 2 tornillos en acero.  

29 

Collarín de polipropileno para toma en tubería de 40 mm con salida 1/2", 
con refuerzo para tuberías de PVC y Polietileno, juntas de caucho 
sintético. 2 tornillos en acero.  

55 

Collarín de polipropileno para toma en tubería de 50 mm con salida 1/2", 
con refuerzo para tuberías de PVC y Polietileno, juntas de caucho 
sintético. 2 tornillos en acero.  

36 

Collarín de fundición, tornillería en acero y juntas de caucho sintético, 
acabado anticorrosivo y doble capa de pintura antioxidante de color 
negro para toma en tubería de 63 mm con salida 1/2", para tuberías de 
PVC y Polietileno. 4 tornillos.  

11 

Collarín de fundición, tornillería en acero y juntas de caucho sintético, 
acabado anticorrosivo y doble capa de pintura antioxidante de color 
negro para toma en tubería de 90 mm con salida 1/2", para tuberías de 
PVC y Polietileno. 4 tornillos.  

5 

Collarín de fundición, tornillería en acero y juntas de caucho sintético, 
acabado anticorrosivo y doble capa de pintura antioxidante de color 
negro para toma en tubería de 110 mm con salida 1/2", para tuberías de 
PVC y Polietileno. 4 tornillos.  

4 

Arqueta HDPE, cuerpo de polipropileno de color negro y tapa del mismo 
material de color verde, cierre mediante tornillo, con dimensiones de 
63*48 cm y una altura de 30,5 cm.  

76 

Válvula de bola con cuerpo y manilla en PVC rosca hembra para tubería 
de 32.  

8 

Válvula de bola con cuerpo y manilla en PVC rosca hembra para tubería 
de 40.  

34 

Válvula de bola con cuerpo y manilla en PVC rosca hembra para tubería 
de 50.  

14 

Válvula de bola con cuerpo y manilla en PVC rosca hembra para tubería 
de 63.  

4 

Válvula de esfera con cuerpo y manilla en acero inoxidable rosca hembra 
para tubería de 90.  

4 

Electroválvula tipo 150-PGA, incluso solenoide de impulsos, totalmente 
montada y probada. Presiones de 1,04 a 10,4 bar, caudal de 0,45 a 
34,35 m3/hora.  

8 

Electroválvula tipo 200-PEB, incluso solenoide de impulsos, totalmente 
montada y probada. Presiones de 1,04 a 10,4 bar, caudal de 0,45 a 
34,35 m3/hora.  

1 
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Módulo de control TBOS-BT. 2 estaciones, 3 programas de riego, ajuste 
de programación de 0-300%, retraso de riego de 1 a 14 días, Crear, 
revisar y trasmitir programa mediante app para iOs y Android.  

5 

Trabajos de demolición de hormigón en base de arquetas para 
instalación de collarines de toma. 

15 

Dispositivo tipo 1 para tratamiento de legionella, sobre el collarín 
previamente instalado se colocará un machón de 3/8 a ½”, sobre el 
machón una llave de corte inoxidable de ½” y un tapón metálico.  

140 

Dispositivo Tipo 2. Sobre una T o codo 90, de metal o PVC, se realizará 
un taladro al que se le hará rosca para la instalación de un machón de 
3/8 a ½”, sobre el machón una llave de corte inoxidable de ½” y un tapón 
metálico. 

70 
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